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1-Kablaj sırasında ekte verilen yazıdaki kablo kalınlık ve renklerine uyulacaktır.
2- Rs485 kablolamasında renk kodu önemli olup A-A B-B ye bağlanmalıdır aksi halde 
tüm haberleşme çöker 
 

Klemense
Rs485 ÇIKIŞ
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n 3

Çizim ve tanımlarımız herhangi bir ön uyarı 
olmaksızın  değiştirilebilir
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